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Термины и сокращения 

ИТ ― Информационная технология 

ИС ― Информационная система 

ПО ― Программное обеспечение 

п.0.0.0 ― Ссылка на пункт или раздел документации 

см. ― Смотри 

т.д. ― Так далее 

Англоязычные сокращения 

CSV ― Текстовый формат файла, предназначенный для хранения табличных 

данных через символ разделителя [Comma-Separated Values] 

Browser ― Веб-обозреватель – прикладное программное обеспечение для просмотра 

веб-страниц, содержания веб-документов и управления веб-приложениями 

Groovy ― Объектно-ориентированный язык программирования, разработанный как 

дополнение к языку Java 

HTML ― Язык разметки документов в глобальной вычислительной сети [Hyper Text 

Markup Language] 

ID ― Идентификационный номер [Identification Number] 

IP ― Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети [Internet Protocol 

Address] 

JSON ― Текстовый формат обмена структурированными данными, основанный на 

JavaScript [JavaScript Object Notation] 

OTIMC ― Opus Tech Infrastructure Monitoring & Control 

SQL ― Декларативный язык описания запросов к данным в реляционной базе 

данных [Structured Query Language] 

WEB ― Глобальная вычислительная сеть [World Wide Web] 

XLSX ― Формат файлов табличного редактора [MS Excel] 

ZIP ― Формат архивных фалов [по фамилии автора алгоритма Lampel Zip] 
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1. Введение 
 

1.1.  Наименование системы 

Полное наименование:  Opus Tech Infrastructure Monitoring & Control. 

Условное обозначение:  OTIMC.  
 

 

1.2.  Назначение документа 

Данное руководство предназначено для предоставления пользователям информации о 

назначении и принципах работы Системы. Под пользователем понимается сотрудник, 

осуществляющий работу в системе в процессе её эксплуатации. 
 

 

 

1.3.  Уровень подготовки пользователя системы 

Для использования системы пользователь должен обладать: 

− Базовыми навыками работы с используемой операционной системой. 

− Базовыми навыками работы с web-обозревателем. 

 

 

1.4.  Перечень эксплуатационной документации для ознакомления 

Для работы с системой пользователю необходимо ознакомиться со следующими 

документами: 

− Руководство пользователя (настоящий документ). 
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2. Назначение и условия применения системы 
 

2.1.  Назначение системы 

Программа «Opus Tech Infrastructure Monitoring & Control» предназначена для 

мониторинга и отслеживания статусов разнообразных сервисов компьютерной сети, серверов и 

сетевого оборудования с поддержкой SMTP, SNMP, JMX, FILE, VMWARE, обнаружения 

файловых систем, сетевых интерфейсов, нескольких SNMP OID, а также устройств по 

диапазону IP-адресов, сервисы операционного окружения, сервисы приложений. 

Программа включает аналитику по событиям, уведомления по различным каналам 

подписки, конфигурирование сложных событий и получение уведомлений в случае их 

наступления. 

Программа накапливает данные по динамике функционирования контролируемых 

объектов, которые используются аналитической подсистемой и могут быть использованы для 

обучения ML алгоритмов. 
 

 

 

2.2.  Условия применения системы 

Система построена на основе клиент-серверной архитектуры, которая включает в себя 

серверную и клиентскую части, функционирующие на компьютерах предприятия.  

Для функционирования клиентской части системы требуется: 

− Операционная система:  MS Windows 10 (64-разрядная). 

− Оперативная память:  не менее 4 Гб. 

− Место на диске:  не менее 500 Mб. 

− Браузер (web-обозреватель):  Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, 

Mozilla Firefox. 

Система рассчитана на работу в круглосуточном и круглогодичном режиме 24 часа на 7 дней в 

неделю с обеспечением производительности, достаточной для обработки и передачи трафика. 
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3. Подготовка к работе 

3.1. Порядок запуска системы и загрузки данных 

Для получения доступа к системе пользователю нужно: 

1) Запустить web-обозреватель. 

2) В адресной строке web-обозревателя ввести адрес web-приложения в виде: 

http://prometheus-dev.opus.tk:8081/ems 

3) В web-обозревателе отобразиться окно аутентификации. 

 

Рисунок 1 – Окно аутентификации 

Далее в этом окне: 

4) Далее в этом окне: 

− Ввести «admin» в поле «Логин». 

− Ввести пароль в поле «Пароль». 

5) Установить флажок «Запомнить меня» для запоминания пароля в текущем браузере. 

Этот флажок используется для того, чтобы не вводить идентификационные данные при 

последующих входах в систему. 

6) Нажать кнопку «Войти» для входа в систему.  

7) После успешной авторизации пользователю в окне web-обозревателя открывается 

главное окно web-приложения. 

 

Рисунок 2 – Главное окно web-приложения 

Если были введены некорректные данные, то в красном всплывающем окошке выводит-

ся сообщение о невозможности входа в систему. 
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Рисунок 3 – Ошибка данных аутентификации  

В этом случае нужно нажать на крестик в правом верхнем углу красного окошка и 

повторить попытку входа, начиная с шага 4. 

Если не все данные были введены, то выводится сообщение о необходимости ввода 

логина и пароля. 

 

Рисунок 4 – Не все данные аутентификации были введены 

В этом случае нужно щёлкнуть мышкой на свободном месте окна web-обозревателя и 

повторить попытку входа, начиная с шага 4. 

Если был введён ошибочный адрес web-приложения или сервер не доступен в данный 

момент, то выводится сообщение, что сервер не найден. 

 

Рисунок 5 – Ошибочный адрес сервера 

В этом случае нужно отложить вход в систему и сообщить о проблеме Администратору. 

 

3.2. Порядок завершения работы с системой 

Для завершения работы с системой нужно: 

1) Навести указатель мыши на кнопку выхода , и щёлкнуть на ней. 

   

Рисунок 6 – Кнопка выхода из системы 

2) Дождаться завершения web-приложения. 

В результате в web-обозревателе снова отобразиться окно аутентификации. 
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4. Функции по работе с системой 

4.1. Интерфейс web-приложения 

4.1.1. Главное окно 

После входа в систему web-обозреватель отображает главное окно web-приложения, 

которое состоит из следующих интерфейсных элементов: 

1) Главное меню.  

2) Раскрывающееся подменю. 

3) Панель сведений о пользователе. 

4) Панель вкладок. 

5) Основная рабочая область. 

6) Контекстное меню элемента. 

 

Рисунок 7 – Главное окно web-приложения 
 

 

 

 

4.1.2. Главное меню 

Главное меню предоставляет оперативный доступ к основным функциям web-

приложения. Оно состоит из вертикального меню и вертикальных раскрывающихся подменю. 

Вертикальное меню представляет основные группы функций системы и с каждым его пунктом 

ассоциировано вертикальное раскрывающееся подменю. Вертикальные раскрывающиеся 

подменю представляют доступ к функциям системы, сгруппированные по назначению, и с их 

пунктами ассоциированы экранные формы. Количество вложенных подменю не ограничено, но 

самое внутреннее вложенное подменю состоит из пунктов, ассоциированных только с 

экранными формами.  
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Внутри меню имеется курсор в виде светлой подсветки названия пункта, который 

показывает текущий выбранный пункт. Курсор можно перемещать по пунктам меню вверх/вниз 

с помощью указателя мыши или клавишами  / . При перемещении указателя мыши между 

пунктами меню, курсор меню перемещается за указателем мыши. Для раскрытия/скрытия 

подменю нужно щёлкнуть левой кнопкой мыши на его пункте или нажать на клавиши  / . 

При щелчке левой кнопкой мыши на пункте меню или нажатии на клавишу «Enter» происходит 

его выбор. 

При выборе пунктов главного меню отображается подменю, а при выборе конечных 

пунктов подменю вызываются команды, реализующие функции web-приложения, что приводит 

к отображению экранных форм в рабочей области окна. Пока не выбран конечный пункт меню, 

курсор меню можно перемещать между пунктами меню, раскрывая или закрывая подменю. 

 

4.1.3. Панель вкладок 

Панель вкладок отображает названия экранных форм, открытых пользователем в 

рабочей области, предоставляя оперативный доступ к формам и основные операции манипули-

рования ими. 

 

Рисунок 8 – Панель вкладок web-приложения 

Если открыто много вкладок и они не помещаются в главном окне, то справа в панели 

вкладок появляются кнопки: 

 – прокрутить панель вкладок влево. 

 – прокрутить панель вкладок вправо. 

Количество одновременно открытых вкладок ограничено в настройках системы. При 

превышении допустимого количества открытых вкладок web-приложение выводит сообщение. 

 

Рисунок 9 – Превышение допустимого количества открытых вкладок 

Для выбора открытой экранной формы нужно навести указатель мыши на вкладку с её 

названием и щёлкнуть левой кнопкой мыши на ней. 

 

Рисунок 10 – Выбор вкладки 

Перемещаться между вкладками, перебирая экранные формы, можно следующими 

клавишами: 

 – перейти к следующей вкладке вправо. 

 – перейти к предыдущей вкладке влево. 
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Для закрытия экранной формы нужно навести указатель мыши на крестик  внутри 

вкладки с названием формы и щёлкнуть левой кнопкой мыши на нём. В результате форма 

закрывается (снова открыть форму можно через главное меню).  

 

Рисунок 11 – Закрытие вкладки 

Закрыть экранную форму можно также нажатием на клавишу «Esc». 

Для изменения порядка экранных форм на панели вкладок нужно навести указатель 

мыши на вкладку с названием экранной формы и нажать левую кнопку мыши на ней. Далее, не 

отпуская кнопки мыши, потащить вкладку влево или вправо вдоль панели вкладок.  

 

Рисунок 12 – Захват вкладки 

При этом перемещаемая вкладка будет отображаться прозрачным прямоугольником, а 

между вкладками внутри панели в направлении перемещения будет появляться вертикальная 

тёмная линия, обозначающая текущее место вставки.  

 

Рисунок 13 – Перемещение вкладки 

При достижении требуемой позиции, левую кнопку мыши нужно отпустить. В 

результате вкладка зафиксируется в новом положении. 

 

Рисунок 14 – Фиксация вкладки 

Для вызова контекстного меню вкладки нужно навести указатель мыши на вкладку и 

щёлкнуть правой кнопкой мыши на ней. 

 

Рисунок 15 – Контекстное меню вкладки 

Меню вкладки содержит следующие пункты: 

− «Закрыть текущую» – закрывает текущую открытую экранную форму и вкладку 

вместе с ней. 

− «Закрыть все кроме текущей» – закрывает все открытые экранные формы с их 

вкладками, кроме текущей формы. 
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− «Закрыть все» – закрывает все открытые экранные формы с их вкладками, включая 

текущую форму. 

− «Проанализировать компоновку экрана» – проверяет количество и расположение 

экранных форм, выводя диагностические сообщения. 

Если в компоновке экрана проблем не найдено, то web-приложение выводит сообщение. 

 

Рисунок 16 – В компоновке экрана проблем не найдено 

В настройках web-приложения предусмотрен режим работы «без вкладок». 

 
 

 

4.1.4. Панель сведений о пользователе 

Панель сведений о пользователе размещается в правой верхней части окна. 

 

Рисунок 17 – Панель сведений о пользователе 

Она содержит: 

− Имя текущего пользователя. 

− Логин текущего пользователя в квадратных скобках. 

− Кнопку  – для выхода из web-приложения, что приводит к закрытию главного 

окна и отображению окна аутентификации. 

− Кнопку  – для изменения настроек web-приложения. 
 

 

 

 

4.1.5. Рабочая область 

Рабочая область отображает открытые экранные формы и позволяет редактировать 

информационные объекты, связанные с ними.  

Для работы с информационными объектами web-приложение использует следующие 

типы экранных форм: 

− Карточные формы – позволяют просматривать и редактировать данные об одном объекте, 

отображая информацию в виде набора интерфейсных элементов. 

− Табличные формы – позволяют просматривать и редактировать данные о нескольких 

объектах, отображая информацию в виде таблицы или списка. 

− Формы метрик – позволяют просматривать результаты обработки данных из нескольких 

объектов, отображая информацию в виде графиков. 

При выборе пункта главного меню с названием определённого информационного 

объекта web-приложение открывает экранную форму для просмотра и редактирования списка 

экземпляров выбранного типа. 

Экранные формы размещаются строго в пределах рабочей области. Если информация об 

объекте не помещается в пределах рабочей области, то автоматически появляются полосы 

прокрутки – вертикальная и горизонтальная. 
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4.1.6. Контекстное меню интерфейсного элемента 

С некоторыми интерфейсными элементами web-приложения связано контекстное меню, 

которое содержит список операций, применяемых для этого элемента или объектов, связанных 

с элементом. Действия пользователя с контекстными меню одинаковы и не зависят от объекта. 

Для вызова контекстного меню нужно переместить указатель мыши внутрь 

интерфейсного элемента и щёлкнуть правой кнопкой мыши внутри него.  

 

Рисунок 18 – Контекстное меню интерфейсного элемента  

Меню имеет курсор в виде тёмной подсветки, показывающий текущий выбранный пункт 

меню. При перемещении указателя мыши в пределах меню, курсор перемещается за ним. 

Курсор можно также перемещать клавишами  – вверх и  – вниз.  

Для выбора пункта меню нужно подвести курсор меню к требуемому пункту и щёлкнуть 

левой кнопкой мыши на нём или нажать клавишу  – «Enter». 

 

 

4.1.7. Интерфейсные элементы экранных форм 

4.1.7.1. Кнопки и ссылки 

Кнопка используется для выполнения действия (команды) или запуска процедуры 

обработки данных. Если кнопка обозначает действие по умолчанию, то она отображается с 

тёмным фоном и белой надписью. Обычные кнопки отображаются со светлым фоном и тёмной 

надписью. 

 

Рисунок 19 – Кнопки (по умолчанию, нажатая, обычная) 

Запуск команды производится при нажатии на кнопку. Для этого нужно навести 

указатель мыши на изображение кнопки и нажать левую кнопку мыши на нём. В результате 

кнопка отобразиться c серым фоном и тёмной надписью. Затем нужно отпустить левую кнопку 

мыши. В результате произойдёт запуск команды, и кнопка вернётся к исходному виду. Если 

переместить указатель мыши за пределы кнопки и отпустить левую кнопку мыши вне области 

кнопки, то запуска команды не последует. 

Ссылка также используется запуска команд. Она отображается в виде надписи тёмно-

синего цвета. Выбранная ссылка – чуть светлее. 

 

Рисунок 20 – Ссылки 

Запуск команды производится при щелчке левой кнопкой мыши на ссылке. 
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4.1.7.2. Поле ввода и область ввода 

Поле ввода используется для ввода и редактирования строковых и числовых значений. 

Область ввода используется для ввода и редактирования многострочного текста значительного 

размера. Визуально эти поля представляют собой прямоугольник, в котором отображаются 

алфавитно-цифровые символы, вводимые с помощью клавиатуры. При нажатии клавиатурной 

клавиши её код отправляется в программу и запоминается контейнере символов текущего 

интерфейсного элемента, на котором находится фокус ввода экранной формы.  

 

Рисунок 21 – Поле ввода строкового или числового значения 

Поле имеет курсор в виде вертикальной мигающей палочки. Курсор показывает 

позицию, в которую вводится очередной символ. Для установки курсора в требуемую позицию 

нужно щёлкнуть левой кнопкой мыши на соответствующем символе внутри поля ввода.  

Курсор внутри поля можно перемещать следующими клавишами: 

  – перейти к следующему символу. 

  – перейти к предыдущему символу. 

 +  – перейти к следующему слову. 

 +  – перейти к предыдущему слову. 

  – перейти к следующей строке (для области ввода). 

  – перейти к предыдущей строке (для области ввода). 

  – создать новую строку (для области ввода). 

Для удаления символа в позиции курсора нужно использовать следующие клавиши: 

«Backspace» – удалить символ слева от курсора. 

«Delete» – удалить символ справа от курсора. 

«Ctrl» + «Backspace» – удалить слово слева от курсора. 

 «Ctrl» + «Delete» – удалить слово справа от курсора. 

Для выделения фрагмента текста в поле ввода можно использовать указатель мыши или 

клавиатурные клавиши. 

Для выделения фрагмента текста с помощью мыши нужно навести указатель мыши на 

символ, с которого фрагмент начинается, и нажать левую кнопку мыши на нём. Далее, не 

отпуская левой кнопки мыши, переместить указатель мыши к символу, на котором фрагмент 

завершается. При этом текст в направлении перемещении указателя мыши, будет отображаться 

подсвеченным тёмным фоном. По достижении конечного символа, левую кнопку мыши нужно 

отпустить. 

Для выделения фрагмента текста с помощью клавиатуры нужно подвести курсор в виде 

вертикальной палочки к символу, с которого фрагмент начинается, и нажать клавишу «Shift». 

Далее, не отпуская клавиши «Shift», с помощью клавиш вправо  и влево  переместить 

курсор к символу, на котором фрагмент завершается. При этом текст в направлении 

перемещении курсора, будет отображаться подсвеченным тёмным фоном. По достижении 

конечного символа, клавишу «Shift» нужно отпустить. 

Для выделения всего текста в поле ввода нужно нажать комбинацию клавиш «Ctrl»+«A». 



 

 

 
Opus Tech Infrastructure Monitoring & Control 

Руководство пользователя 
 

 

   ООО «Опус Тэк» OTIMC-34 (ред. 0.0.1) стр. 15 из 62  

Поле ввода имеет контекстное меню, с помощью которого можно выполнять следующие 

действия: 

− Копирование выделенного фрагмента текста из поля ввода в буфер обмена (Ctrl + C). 

− Вырезание выделенного фрагмента текста из поля ввода и его копирование в буфер 

обмена (Ctrl + X). 

− Вставка фрагмента текста из буфера обмена в поле ввода в позицию курсора или 

замена выделенного фрагмента текста на фрагмент из буфера обмена (Ctrl + V). 

− Печать всего текста или выделенного фрагмента текста (Ctrl + P). 

− Изменение направления письма (слева направо или справа налево). 

− Проверка правописания (выбор языка, по умолчанию «Русский»). 

− Вставка специальных символов (эмодзи). 

Контекстное меню вызывается щелчком правой кнопкой мыши внутри поля ввода. 

 

Рисунок 22 – Контекстное меню поля ввода 

 

4.1.7.3. Поле даты и поле времени 

Поле даты и поле времени используются для ввода хронологических значений. Эти 

элементы представляют собой поля ввода со специальным обработчиком, который отслеживает 

корректность вводимых значений и их соответствие календарным датам и значениям времени. 

Поле ввода времени аналогично обычному полю ввода и позволяет вводить значение 

времени с помощью цифровых клавиш клавиатуры и символа двоеточия. Значение времени 

должно вводиться в формате «две цифры часа от 0 до 23» «двоеточие» «две цифры минут от 0 

до 59» «двоеточие» «две цифры секунд от 0 до 59». 

 

Рисунок 23 – Поле ввода времени 

Поле ввода даты аналогично обычному полю ввода и позволяет вводить значение даты с 

помощью цифровых клавиш клавиатуры и символа точка. Значение даты должно вводиться в 

формате «две цифры дня от 1 до 31» «точка» «две цифры месяца от 1 до 12» «точка» «четыре 

цифры года». 
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Рисунок 24 – Поле ввода даты 

Поле ввода даты имеет кнопку  справа от поля, при щелчке левой кнопкой мышкой, 

на которой открывается календарь. 

 

Рисунок 25 – Календарь поля ввода даты 

Вверху календаря отображается текущий выбранный месяц и год. Внутри календаря 

отображается матрица чисел выбранного месяца, сгруппированных по дням недели. Текущее 

выбранное число месяца отображается прямоугольником, подсвеченным тёмным фоном, а 

остальные числа месяца отображаются на светлом фоне. Числа, не принадлежащие текущему 

месяцу, отображаются серым цветом. Календарь имеет кнопки для выполнения следующих 

действий: 

 – перейти к следующему месяцу.    

 – перейти к предыдущему месяцу. 

 – перейти к следующему году.   

 – перейти к предыдущему году. 

Каждое число в матрице чисел месяца является активным элементом. При наведении 

указателя мыши на прямоугольник с числом месяца и щелчке левой кнопкой мыши на нём 

происходит изменение даты и закрытие календаря. 

 

Рисунок 26 – Календарь поля ввода даты 

Новое значение даты отображается в поле в формате, описанном выше.  

 

Рисунок 27 – Обновление значения даты в поле 
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4.1.7.4. Поле выпадающего списка 

Поле выпадающего списка используется для выбора значения из фиксированного списка 

допустимых значений. 

 

Рисунок 28 – Поле выпадающего списка 

Для выбора значения нужно навести указатель мыши на кнопочку с изображением 

стрелочки вниз рядом с полем и щёлкнуть левой кнопкой мыши на ней. В результате под полем 

раскрывается список допустимых значений. 

 

Рисунок 29 – Раскрытие списка допустимых значений 

Далее нужно переместить указатель мыши внутрь списка и подвести его к требуемому 

значению. При этом за указателем мыши будет перемещаться курсор списка в виде тёмной 

подсветки строк. 

 

Рисунок 30 – Перемещение курсора к требуемому значению 

После перемещения курсора к требуемому значению нужно щёлкнуть левой кнопкой 

мыши на нём. В результате выбранное значение подставляется в поле и список закрывается. 

 

Рисунок 31 – Обновление значения в поле 
 

 

 

4.1.7.5. Поле выбора значения из справочника 

Поле используется для выбора значения из справочника, а также для редактирования 

свойств отдельно выбранных объектов справочника. 

 

Рисунок 32 – Поле выбора значения из справочника 

Поле имеет 4-е кнопки: 

 – для выбора значения с помощью выпадающего списка. 

 – для выбора значения из справочника с возможностью редактирования информационных 

объектов справочника. 

 – для изменения свойств текущего выбранного информационного объекта. 
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 – для очистки поля (вставки значения «Null» – пусто). 

Для выбора значения нужно навести указатель мыши на кнопочку с изображением 

стрелочки –  рядом с полем, и щёлкнуть левой кнопкой мыши на ней. В результате под полем 

раскрывается список допустимых значений. Дальнейшие действия такие же как для поля с 

выпадающим списком (см. п.4.1.7.4). 

 

Рисунок 33 – Выбор значения из справочника 

Для выбора значения из справочника с возможностью редактирования объектов нужно 

навести указатель мыши на кнопочку с изображением троеточия –  рядом с полем, и 

щёлкнуть левой кнопкой мыши на ней. В результате открывается табличная экранная форма со 

списком информационных объектов, доступных для выбора. Эта экранная форма по функциям 

полностью идентична табличной форме, позволяя выполнять все стандартные действия со 

справочником: создание объектов, изменение свойств объектов, удаление объектов, фильтра-

цию объектов, сортировку объектов, множественное редактирование объектов, создание и 

управление наборами объектов. 

В отличии от обычной табличной формы – эта экранная форма имеет внизу две кнопки, 

при нажатии на которые:  

− «Отмена» – происходит закрытие этой формы без сохранения ссылки на выбранный 

информационный объект. 

− «Выбрать» – происходит выбор текущего информационного объекта, на котором 

находится курсор таблицы, сохранение ссылки на него в поле, обновление значения и 

закрытие экранной формы. 

 

Рисунок 34 – Обновление значения в поле 

Для изменения текущего выбранного значения справочника нужно навести указатель 

мыши на кнопочку с изображением лупы –  рядом с полем, и щёлкнуть левой кнопкой мыши 

на ней. В результате открывается карточная экранная форма с уже заполненными полями и в 

ней отображаются значения свойств выбранного информационного объекта. В этой форме 

нужно отредактировать значения свойств и нажать на кнопку «ОК». 

Для очистки поля от ссылки на информационный объект нужно навести указатель мыши 

на кнопочку с изображением крестика –  рядом с полем и щёлкнуть левой кнопкой мыши на 

ней. В результате в поле сохраняется значение «Null» – пусто. 

 

 



 

 

 
Opus Tech Infrastructure Monitoring & Control 

Руководство пользователя 
 

 

   ООО «Опус Тэк» OTIMC-34 (ред. 0.0.1) стр. 19 из 62  

4.1.7.6. Флажки и переключатели 

Флажок используется для выбора между двумя значениями «установлено» –  или 

«сброшено» – . Визуально он состоит из квадратика, который может быть либо пустым, либо 

содержать галочку, и поясняющей надписи. 

 

Рисунок 35 – Флажок 

Для изменения состояния флажка нужно навести указатель мыши на его изображение и 

щёлкнуть левой кнопкой мыши на нём. Первый щелчок устанавливает флажок. Второй щелчок 

сбрасывает флажок. 

Переключать используется для выбора одного из нескольких значений. Визуально он 

состоит из набора кружков, в одном из которых может находиться маркер, и поясняющих 

надписей рядом с каждым кружком. Маркер обозначает выбранное значение. 

 

Рисунок 36 – Переключатель 

Для изменения состояния переключателя нужно навести указатель мыши на тот кружок, 

чьё значение требуется выбрать, и щёлкнуть левой кнопкой мыши на нём. В результате маркер 

убирается из кружка, где он был ранее, и устанавливается в выбранный кружок, где был щелчок 

мыши.  

 

4.2. Работа с табличными формами 

4.2.1. Интерфейс табличной формы 

Табличная форма предназначена для просмотра экземпляров информационных объектов 

определённого типа, отображения наиболее важных свойств и манипулирования контентом. 

Табличная форма вызывается из главного меню web-приложения. 

 

Рисунок 37 – Интерфейс табличной формы 
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Табличная форма размещается в пределах рабочей области главного окна и состоит из 

следующих интерфейсных элементов: 

1) Панель навигации. 

2) Панель фильтра. 

3) Панель операций. 

4) Таблица объектов. 
 

Табличная форма закрывается нажатием на крестик в названии вкладки или по клавише «Esc». 

 

4.2.2. Таблица объектов 

Таблица объектов отображает список экземпляров информационного объекта опреде-

лённого типа. Колонки таблицы обозначают свойства информационного объекта. Строки 

таблицы обозначают конкретные сочетания свойств (экземпляры). Шапка таблицы отображает 

названия выбранных свойств.  

С правой стороны таблицы имеется вертикальная полоса прокрутки для пролистывания 

её содержания вниз или вверх. В правой части над таблицей отображается навигационная 

панель. Если щёлкнуть правой кнопкой мыши внутри таблицы, то появляется контекстное 

меню, дублирующее команды панели операций, описанной в п.4.2.5. 

 

Рисунок 38 – Меню таблицы 

Внутри таблицы имеется курсор в виде тёмной подсветки строки. Курсор показывает 

текущий экземпляр объект, с которым можно производить операции в данный момент. Курсор 

можно перемещать по таблице с помощью клавиш: 

  – перейти к следующему объекту (строке). 

  – перейти к предыдущему объекту (строке). 

Для выбора экземпляра объекта текущим, нужно навести указатель мыши на его строку 

в таблице и щёлкнуть левой кнопкой мыши на ней. При этом, при перемещении указателя 

мыши по таблице, строка, над которой находится указатель мыши в данный момент, 

подсвечивается голубым цветом. После щелчка мыши курсор таблицы перемещается на 

выбранную строку и объект становится текущим. При использовании клавиш «вверх/вниз» 

курсор сразу перемещается на соответствующую строку таблицы. 

В таблице доступна функция множественного выбора нескольких информационных 

объектов. Для этого нужно наводить указатель мыши на строки требуемых объектов в таблице 

и щёлкать левой кнопкой мыши на них при нажатой клавише:  

  – чтобы выбрать отдельно взятые объекты независимо друг от друга («Ctrl»). 

 – чтобы выбрать последовательность объектов от текущего до указанного («Shift»). 

При наведении указателя мыши на правый верхний угол шапки таблицы, в ней 

появляется значок  настройки перечня колонок табличной части. 
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Если щёлкнуть левой кнопкой мыши на этом значке, то открывается контекстное меню 

со списком свойств информационного объекта, которые можно отображать в колонках 

таблицы. Напротив названий свойств, выбранных для отображения в таблице, стоит символ 

галочки «˅», не выбранные свойства отображаются без галочки. 

 

Рисунок 39 – Контекстное меню настройки перечня колонок 

При появлении указателя мыши внутри контекстного меню, в нём появляется курсор в 

виде тёмной подсветки. Курсор показывает текущий выбранный пункт меню. При перемеще-

нии указателя мыши в пределах меню, курсор перемещается за указателем. 

Для выбора свойства объекта нужно навести указатель мыши на требуемый пункт меню 

и щёлкнуть левой кнопкой мыши на нём. В результате в таблицу объектов добавится колонка с 

названием выбранного свойства, и в контекстном меню это свойство станет отмеченным 

галочкой «˅». 

Шапка таблицы объектов является элементом, который управляет сортировкой 

экземпляров. При щелчке левой кнопкой мыши на названии свойства в шапке таблицы 

(колонке), она упорядочивается по значениям данного свойства. Только одно из свойств 

(колонка) может использоваться для сортировки.  

Первый щелчок упорядочивает таблицу по возрастанию, при этом рядом с названием 

свойства в шапке таблицы появляется значок «». Второй щелчок упорядочивает таблицу по 

убыванию, при этом рядом с названием свойства в шапке таблицы появляется значок «». 

Третий щелчок отменят сортировку, при этом значок исчезает из шапки таблицы.  

Сортировка позволяет упорядочить список экземпляров информационного объекта в 

табличной части экранной формы для обеспечения удобства просмотра их свойств и поиска 

требуемых объектов. 
 

 

 

4.2.3. Панель фильтра 

Панель фильтра содержит интерфейсные элементы для построения выборки экземпляров 

объекта в соответствии с задаваемыми условиями отбора данных. Условия отбора отобража-

ются в верхней части панели фильтра, а результаты – в табличной части экранной формы. 

Панель содержит выпадающий список для задания количества строк, выводимых на одну 

страницу. Кнопка  вызывает меню фильтра.  
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Рисунок 40 – Панель фильтра 
 

 

4.2.4. Панель навигации  

Панель навигации отображает порядковые номера экземпляров информационных 

объектов (строк таблицы), данные которых выводятся в данный момент, а также предоставляет 

кнопки для перемещения между информационными страницами.  

Дело в том, что, когда экземпляров слишком много, их проблематично отображать 

вместе в окне web-обозревателя. Список становится слишком длинным и трудно читаемым, а 

их совместное отображение требует много вычислительных ресурсов (памяти). Для этого 

используют страничную технологию отображения данных. Она подразумевает, что перечень 

всех экземпляров объекта разбивается на последовательности фиксированного размера, называ-

емые страницами, и отображение сведений об экземплярах внутри форм производится не 

целиком, а страницами. Для того, чтобы знать, какая страница с экземплярами отображается в 

данный момент внутри таблицы, на форме предусматривается специальная панель, осуществля-

ющая навигацию между страницами и отображение текущего диапазона. 

 

Рисунок 41 – Панель навигации таблицы 

При нажатии на кнопку: 

 – происходит переход к первой странице со списком экземпляров. 

 – происходит переход к предыдущей странице со списком экземпляров. 

 – происходит переход к следующей странице со списком экземпляров. 

 – происходит переход к последней странице со списком экземпляров. 

При нажатии на элемент  происходит подсчёт и отображение общего количества 

экземпляров объекта. 

Количество строк, выводимых на странице, задаётся с помощью поля «Показывать 

строк». Значение выбирается из фиксированного списка. 

 

Рисунок 42 – Задание количества строк на странице 
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4.2.5. Панель операций  

Панель операций таблицы содержит набор кнопок для выполнения действий с 

экземплярами объекта, выбранными в таблице. Кнопка, соответствующая операции по 

умолчанию, отображается подсвеченной тёмным цветом. 

 

Рисунок 43 – Панель операций  

Кнопки предоставляют следующие команды: 

− «Обновить» – обновляет содержание таблицы. 

− «Показать значения» – открывает форму для отображения сведений по выбранному 

экземпляру. 

Операции кнопок задублированы пунктами контекстного меню таблицы, которое 

описано в п.4.2.2. Некоторые кнопки панели операций и пункты контекстного меню могут 

заблокированы (серым цветом) в определённых режимах работы web-приложения. 

Некоторые кнопки панели операций могут быть скрыты (не отображаемы) в окне экран-

ной формы. Настройка кнопок панели производится администратором системы. 
 

 

 

4.3. Поиск и фильтрация объектов 

4.3.1. Отображение текущих фильтров 

Поиск и фильтрация осуществляют отбор и построение выборки экземпляров объекта в 

соответствии условиями, задаваемыми на данные. Результаты отбора данных отображаются в 

табличной части формы. Функции и условия поиска и фильтрации находятся в панели 

«Фильтр», размещенной над табличной частью экранной формы.  

Панель фильтра может находиться в одном из двух состояний: 

− «Скрыта» – отображается только название панели. 

− «Раскрыта» – отображается содержание панели вместе с параметрами фильтра. 

 

Рисунок 44 – Скрытая панель фильтра 

 

Рисунок 45 – Раскрытая панель фильтра 

Для работы с функциями фильтрации следует раскрыть панель. Для этого нужно навести 

указатель мыши на значок плюса « » рядом с надписью «Фильтр» и щёлкнуть левой кнопкой 

мыши на нём. В результате панель раскрывается и на ней отображается: 



 

 

 
Opus Tech Infrastructure Monitoring & Control 

Руководство пользователя 
 

 

   ООО «Опус Тэк» OTIMC-34 (ред. 0.0.1) стр. 24 из 62  

− «Добавить условие поиска» – ссылка для задания одного или нескольких условий 

отбора данных (условий фильтра). 

−  – кнопка для запуска операции отбора данных. 

− «Показывать строк» – выпадающий список для задания количества строк на 

страницу, отображаемых в табличной части экранной формы. 

−  – кнопка для вызова меню фильтра. 

Если в панели фильтра ранее были заданы условия, то они отображаются в верхней 

части панели над кнопкой «Поиск». Кроме того, в названии панели отображается значок 

звёздочки «*», показывающий наличие условий. 

Для скрытия панели фильтра нужно навести указатель мыши на значок минуса « » 

рядом с надписью «Фильтр» и щёлкнуть левой кнопкой мыши на нём. В результате панель 

скрывается и отображается только её название.  
 

 

4.3.2. Добавление условий к фильтру 

Изначально, панель фильтра не содержит условий. Для добавления условия к фильтру 

нужно щёлкнуть левой кнопкой мыши на ссылке «Добавить условие поиска». В результате 

открывается окно «Новое условие». 

 

Рисунок 46 – Окно задания условия фильтра 

Это окно содержит: 

1) Поле «Фильтр» – для ввода названия атрибута.  

2) Кнопка со значком лупы  – для поиска и отображения тех атрибутов, названия 

которых содержат значение, введённое в поле «Фильтр». 

3) Список атрибутов – для выбора и определения способов создания условий в виде 

раскрывающегося древовидного списка узлов. 

4) Панель операций – для выполнения стандартных действий. 

Поле «Фильтр» этого окна позволяет задать название атрибута для поиска в списке 

свойств информационного объекта, а кнопка  рядом с полем запускает поиск атрибутов. 

Результаты поиска отображаются в списке атрибутов под полем. Данная функция позволяет 

ускорить поиск атрибутов, необходимых для создания условий фильтра. 

Например, при вводе слова «кем» и нажатия кнопки с лупой, в списке под полем 

отображаются атрибуты, содержащие это слово в своём названии. 
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Рисунок 47 – Результат поиска атрибутов, связанных со словом «кем» 

Аналогично, при вводе слова «Дата» и нажатия кнопки с лупой, в списке отображаются 

атрибуты, содержащие это слово в названии. Поиск производится чисто по названию атрибута. 

 

Рисунок 48 – Результат поиска атрибутов, связанных со словом «Дата» 

Для сброса результатов поиска и отображения полного списка всех атрибутов объекта 

нужно очистить поле «Фильтр» и нажать на кнопку с лупой – . В результате в списке под 

полем снова отображается полный перечень атрибутов объекта.  

Список атрибутов отображается в виде дерева, в котором узлы обозначают свойства 

информационного объекта. Если свойство является ссылкой на другой информационный 

объект, состоящий из некоторого набора своих свойств, то такой узел дерева отображается как 

ветка поддерева, и список его атрибутов выводится со смещением относительно родительского 

атрибута. Перед названием такого узла отображается значок «», который обозначает, что 

атрибут является набором подчинённых атрибутов. При щелчке левой кнопкой мыши на значке 

«», раскрывается соответствующая ветка дерева, так что под названием узла появляется 

список подчинённых атрибутов, а значок меняется на «», который обозначает раскрытую 

ветку дерева. При щелчке левой кнопкой мыши на значке «», соответствующая ветка дерева 

скрывается, а значок меняется на «». Для пролистывания списка атрибутов справа от дерева 

имеется вертикальный слайдер.  
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Рисунок 49 – Отображение узлов дерева в списке атрибутов 

В дереве имеется курсор в виде тёмной подсветки, который показывает текущий 

выбранный узел. Для выбора узла дерева текущим нужно навести указатель мыши на название 

узла и щёлкнуть левой кнопкой мыши на нём. В результате узел станет подсвеченным. Курсор 

не перемещается за указателем мыши, поэтому узел следует указывать явно щелчком. Если узел 

является поддеревом, то он раскрывается. 

Самый верхний уровень узлов дерева (три узла) представляет собой способы для задания 

условий фильтра. Условия могут быть определены следующими способами: 

− «Атрибуты» – задание условия на значение какого-либо атрибута объекта. 

− «Специальные условия» – задание дополнительного ограничения, не связанного с 

атрибутами объекта. 

− «Создать новое …» – задание условия с помощью параметров sql-инструкции. 

Внизу под списком находится панель, которая содержит следующие кнопки: 

− «Выбрать» – создаёт новое условие, добавляет его в фильтр и закрывает окно. 

− «Отмена» – закрывает окно без добавления условий. 

Для добавления условия к фильтру нужно: 

1) Раскрыть соответствующий узел дерева. 

2) Найти и выбрать в нём название требуемого атрибута, установив на него курсор. 

3) Нажать на кнопку «Выбрать». 

 

Рисунок 50 – Порядок создания условия фильтра 

4) В результате окно «Новое условие» закрывается, и на панель фильтрации добавляется 

условие в виде группы полей определённой структуры. 
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Рисунок 51 – Условие фильтра добавлено 

Если в окне «Новое условие» не выбран узел дерева (нет курсора), то при нажатии на 

кнопку «Выбрать» выводится сообщение о необходимости выбора условия. 

 

Рисунок 52 – Сообщение о необходимости выбора условия 

Операцию добавления условия фильтра можно повторять несколько раз для создания 

сложного фильтра из нескольких условий. Все добавленные условия объединяются логической 

операцией «И» при выполнении фильтра. 

 

Рисунок 53 – Добавление нескольких условий фильтра 

 

4.3.3. Изменение условий в фильтре 

Условие фильтра представляется группой интерфейсных элементов и в общем случае 

состоит из: 

 Названия атрибута – отображается статической надписью. 

 Операции сравнения – отображается кнопкой с обозначением операции. 

 Значения атрибута – отображается полем для ввода значения или списком для 

выбора значения. 

 Кнопки удаления – отображается крестиком. 

 

Рисунок 54 – Составляющие условия фильтра 

Для выбора операции сравнения нужно нажать на кнопку с обозначением операции. В 

результате открывается меню операций.  

 

Рисунок 55 – Меню выбора операции сравнения 

В меню операций имеется курсор в виде тёмной подсветки, который показывает 

текущую выбранную операцию. Курсор автоматически перемещается вверх или вниз за 

указателем мыши, когда тот движется в пределах меню.  



 

 

 
Opus Tech Infrastructure Monitoring & Control 

Руководство пользователя 
 

 

   ООО «Опус Тэк» OTIMC-34 (ред. 0.0.1) стр. 28 из 62  

Для выбора операции нужно навести указатель мыши на пункт с требуемой операцией, и 

щёлкнуть левой кнопкой мыши на ней. В результате обозначение выбранной операции 

отображается на кнопке, и она определяет условие фильтра. 

 

Рисунок 56 – Операция сравнения выбрана 

Список операций и интерфейсный элемент для ввода или выбора значения атрибута для 

условия фильтра зависят от типа данных атрибута: 

‒ Если атрибут является строковым данным, то для задания значения используется поле ввода 

текста, а для задания условия доступны следующие операции: сравнение на равенство/ 

неравенство значений, проверка на наличие/отсутствие в списке допустимых значений, 

поиск вхождения/не вхождения введённого значения в значение атрибута, проверка 

введённого значения на присутствие в начале/конце значения атрибута, проверка на пустоту 

атрибута. 

 

Рисунок 57 – Список операций и элемент для ввода строкового значения 

‒ Если атрибут является числовым данным, то для задания значения используется поле ввода 

числа, а для задания условия доступны следующие операции: сравнение на равенство/ 

неравенство и больше/меньше (или равно) значений, проверка на наличие/отсутствие в 

списке допустимых значений, проверка на пустоту атрибута. 

 

Рисунок 58 – Список операций и элемент для ввода числового значения 

‒ Если атрибут является ссылочным данным (т.е. значение ссылается на другой объект или 

выбирается из справочника или списка значений), то для задания значения используется 

выпадающий список, а для задания условия доступны следующие операции: сравнение на 
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равенство/неравенство ссылок на объекты, проверка на наличие/отсутствие в списке 

допустимых объектов, проверка на пустоту атрибута (отсутствие ссылки). 

 

Рисунок 59 – Список операций и элемент для выбора ссылки на объект 

‒ Если атрибут является хронологическим данным, то для задания значения используется поле 

ввода даты и времени, а для задания условия доступны следующие операции: сравнение на 

равенство/неравенство и больше/меньше (или равно) значений, проверка на нахождение 

значения в заданном интервале времени, проверка на наличие/отсутствие в списке 

допустимых значений даты/времени, проверка на пустоту атрибута. 

 

Рисунок 60 – Список операций и элемент для ввода хронологического значения 

‒ Если атрибут является логическим данным, то для задания значения используется 

выпадающий список с выбором «Да» или «Нет», а для задания условия доступны следующие 

операции: сравнение на равенство/неравенство значений, проверка на пустоту атрибута. 

 

Рисунок 61 – Список операций и элемент для ввода логического значения 

Если в окне «Новое условие» было выбрано «Привязанные записи» из ветки дерева 

«Специальное условие», то используется флажок, и для него нет меню операций. 

 

Рисунок 62 – Элемент для выборки привязанных записей 

Операции «=» («<>») проверяют значение атрибута на равенство (неравенство) 

значению в условии фильтра. 

Операции «<», «>», «<=», «>=» проверяют значение атрибута на больше, меньше, 

больше или равно, меньше или равно значению в условии фильтра. 
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Операция «установлен» проверяет атрибут любого типа данных на пустоту данных 

(значение Null). Если выбрана эта операция, то независимо от типа данных атрибута в качестве 

значения может быть выбрано, либо «Да» – означает, что данные не пустые (≠ Null), либо 

«Нет» – означает, что данные пустые (= Null). Тип данных атрибута не важен. 

 

Рисунок 63 – Выбор значения для операции «установлен» 

Операция «в интервале» проверяет значение атрибута хронологического типа на 

нахождение в заданном временном интервале. Интервал задаётся с помощью специального 

окна редактора интервалов и отображается в поле интервала.  

 

Рисунок 64 – Поле интервала 

Окно «Редактор интервала дат» имеет переключатель, с помощью которого выбирается 

способ определения интервала времени, поле ввода и выпадающий список, с помощью которых 

задаются параметры интервала, и флажок для включения текущего времени в интервал. Способ 

задания интервала определяет интерфейсные элементы, используемые в этом окне. Интервал 

может быть задан следующими способами: 

‒ «Предыдущие» – задаёт предшествующий период времени относительно текущего времени в 

минутах, часах, днях или месяцах. Единицы времени выбираются из выпадающего списка. 

Длительность интервала задаётся с помощью поля ввода. Флажок «включая текущий» 

добавляет к интервалу текущее время. 

 

Рисунок 65 – Задание предшествующего интервала времени 

‒ «Следующие» – задаёт последующий период времени относительно текущего времени в 

минутах, часах, днях или месяцах. Параметры аналогичны опции «Предыдущие». 

 

Рисунок 66 – Задание последующего интервала времени 
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‒ «Предопределенный» – задаёт предопределенный период времени, выбираемый из выпада-

ющего списка. 

 

Рисунок 67 – Задание предопределенного интервала времени 

Для задания или изменения интервала нужно: 

 Нажать на кнопку с изображением многоточия –  внутри поля.  

2) В результате открывается окно «Редактор интервала дат». 

3) Выбрать способ определения интервала и задать его параметры. 

4) Нажать на кнопку «ОК». 

Для очистки интервала нужно нажать на кнопку с изображением крестика –  внутри поля. 

Операция «в списке» («не в списке») проверяет значение атрибута на наличие 

(отсутствие) в фиксированном списке допустимых значений, прописанных в условии фильтра. 

Список допустимых значений задаётся с помощью специального окна редактирования списка и 

отображается в поле списка. Внешний вид поля списка не зависит от типа данных атрибута, 

однако перечисляемые в нём значения и окно редактирования списка зависят от типа. 

 

Рисунок 68 – Поле списка для перечисления допустимых значений 

 

Рисунок 69 – Выбор значений для операции «в списке» («не в списке») 

Для ввода или редактирования списка допустимых значений нужно: 

 Нажать на кнопку с изображением многоточия –  внутри поля.  

2) В результате открывается окно «Редактирование списка», описанное в п.4.3.4. 
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3) В этом окне нужно ввести допустимое значение в поля ввода. 

4) Нажать на кнопку «Добавить» и перейти к вводу следующего значения. 

5) Нажать на кнопку «ОК» для сохранения списка. 

6) В результате в поле списка отображается список значений через запятую. 

Для очистки списка от значений нужно нажать на кнопку с изображением крестика –  

внутри поля. 

 

4.3.4. Редактирование списка значений в условии фильтра 

Ввод или редактирование списка допустимых значений производится с помощью окна 

«Редактирование списка», содержание которого зависит от типа данных атрибута: 

‒ Если атрибут является строковым данным, то в окне отображается поле ввода текста с 

кнопкой «Добавить» рядом. 

 

Рисунок 70 – Окно «Редактирование списка» для строковых значений 

‒ Если атрибут является числовым данным, то в окне отображается поле ввода числа с 

кнопкой «Добавить» рядом. 

 

Рисунок 71 – Окно «Редактирование списка» для числовых значений 

‒ Если атрибут является хронологическим данным, то в окне отображается поле ввода даты и 

времени с кнопкой «Добавить» рядом (поле времени может отсутствовать). 

 

Рисунок 72 – Окно «Редактирование списка» для хронологических значений 
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‒ Если атрибут является логическим, то для него не может быть списка допустимых значений. 

‒ Если атрибут является ссылкой на другой объект, то в окне отображается выпадающий 

список (кнопка «Добавить» отсутствует). 

 

Рисунок 73 – Окно «Редактирование списка» для ссылочных значений 

В центральной части окна, не зависимо от типа данных, отображается список 

допустимых значений, который можно редактировать следующим образом: 

‒ Для добавления допустимого значения в список нужно ввести это значение в поле ввода и 

нажать кнопку «Добавить», а для добавления ссылки на объект нужно выбрать допустимое 

значение из выпадающего списка. В результате введённое или выбранное значение 

добавляется в список в центральной части окна, а поле ввода очищается. 

 

Рисунок 74 – Добавление допустимого значения в список 

‒ Для удаления допустимого значения из списка нужно щёлкнуть левой кнопкой мыши на 

значке крестика « » рядом со значением в списке. В результате значение удаляется из 

списка. 

 

Рисунок 75 – Удаление допустимого значения из списка 

Внизу окна имеются кнопки: 

− «ОК» – сохраняет текущий список допустимых значений и закрывает окно. 

− «Отмена» – закрывает окно без сохранения изменений в списке допустимых 

значений. 
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4.3.5. Удаление условий из фильтра 

Если панель фильтра содержит условия, которые не нужны, то их можно удалить. Для 

удаления условия из фильтра нужно навести указатель мыши на крестик  рядом с группой 

полей, и щёлкнуть левой кнопкой мыши нём.  

 

Рисунок 76 – Удаление условия фильтра 

В результате условие удаляется из фильтра. 

 

Рисунок 77 – Условие фильтра удалено 

 

4.3.6. Применение фильтра 

При открытии экранной формы, по умолчанию, отображается исходный полный список 

информационных объектов, если условия фильтра не задавались ранее. 

 

Рисунок 78 – Исходная таблица без фильтра 

Для задания и применения фильтра к списку информационных объектов нужно: 

 Щёлкнуть на ссылке «Добавить условие фильтра». 

 В результате откроется окно «Новое условие». 

 Выбрать атрибут в списке этого окна, установив на него курсор. 

 Нажать на кнопку «Выбрать». 

 На панель фильтра добавится условие в виде группы полей. 

 Выбрать операцию и ввести значение для выбранного атрибута. 

 Нажать на кнопку «Обновить». 
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Рисунок 79 – Задание и применение фильтра 

В результате применения фильтра исходный список объектов табличной части экранной 

формы обновляется на список объектов, удовлетворяющих его условиям.  

 

Рисунок 80 – Результат применения фильтра 

Если условия фильтра уже заданы, то для применения фильтра достаточно нажать 

только на кнопку «Обновить». 

 

4.3.7. Сброс фильтра 

Для сброса фильтра нужно навести указатель мыши на стрелочку рядом с кнопкой 

«Обновить» и щёлкнуть левой кнопкой мыши на ней.  

 

Рисунок 81 – Панель фильтра с условиями  
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В результате под ней открывается меню, содержащее пункт «Сбросить фильтр». Кроме 

того, в этом меню могут быть названия именованных фильтров, работа с которыми описана 

ниже. 

 

Рисунок 82 – Меню сброса фильтра 

Нужно переместить курсор меню к пункту «Сбросить фильтр» и щёлкнуть левой 

кнопкой мыши на нём. В результате из панели фильтра удаляются все условия, а в табличной 

части экранной формы появляется исходный список объектов.  

 

Рисунок 83 – Панель после сброса фильтра 
 

 

4.3.8. Меню фильтра 

Для открытия меню фильтра нужно нажать на кнопку  в правой части панели 

фильтра.  

 

Рисунок 84 – Меню фильтра 

Меню содержит перечень допустимых операций с фильтрами. Операции, которые не 

могут быть применены к фильтру в данный момент, отображаются заблокированными (серыми) 

пунктами меню и их нельзя выбирать. Меню имеет курсор в виде тёмной подсветки, 

показывающий текущую выбранную операцию. 

 

4.3.9. Создание и сохранение именованного фильтра 

Приложение позволяет создавать запись о фильтре, в которой хранятся названия 

атрибутов, операции сравнения и введённые значения, использованные при создании условий 

фильтра, правила объединения условий, а также дополнительные ограничения. С записью о 

фильтре сопоставляется имя для её идентификации в хранилище. Таким образом запись 

представляет собой именованный фильтр, который может применяться к информационным 

объектам экранной формы. 
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Для создания именованного фильтра нужно:  

1) Создать одно или несколько условий фильтра с помощью ссылки «Добавить условия 

поиска» как описано выше. 

2) Нажать на кнопку «Обновить» для применения фильтра и отбора данных в таблице. 

3) Вызвать меню фильтра нажатием на кнопку . 

 

Рисунок 85 – Выбор операции сохранения фильтра 

4) Выбрать в меню один из следующих пунктов: 

− «Сохранить» – сохраняет текущие условия отбора данных без значений атрибутов в 

текущем выбранном именованном фильтре, а если его нет, то создаёт новый. 

− «Сохранить со значением» – сохраняет текущие условия отбора данных вместе со 

значениями атрибутов, заданных в панели фильтра, в текущем выбранном именован-

ном фильтре, а если его нет, то создаёт новый. 

− «Сохранить как» – запрашивает имя нового фильтра, создаёт новый именованный 

фильтре и сохраняет в нём текущие условия отбора данных. 

Команда «Сохранить» заблокирована, если в форму не загружен именованный фильтр. 

Команда «Сохранить со значением» заблокирована, если в панели фильтра нет условий, 

содержащих значения атрибутов. Все три команды сохранения заблокированы, если 

панель фильтра находится в папке поиска, отображающей только набор данных. 

5) Если сохранение производится в существующий и открытый именованный фильтр, то 

изменяются его параметры. 

6) Если именованный фильтр не существует, то появляется окно «Сохранить фильтр», в 

котором в поле «Имя фильтра» запрашивается имя нового фильтра. 

 

Рисунок 86 – Окно «Сохранить фильтр»  

При нажатии на кнопку: 

− «ОК» – создаётся новый именованный фильтр, в него сохраняются текущие условия 

отбора данных и окно закрывается. 

− «Отмена» – окно закрывается без создания именованного фильтра. 
 

7) Нажать на кнопку «ОК». 



 

 

 
Opus Tech Infrastructure Monitoring & Control 

Руководство пользователя 
 

 

   ООО «Опус Тэк» OTIMC-34 (ред. 0.0.1) стр. 38 из 62  

В результате в список именованных фильтров добавляется новая запись о фильтре. 

Если в окне «Сохранить фильтр» было указано имя фильтра, уже существующего в 

списке именованных фильтров, то выводится сообщение об этом, и операция сохранения 

отменяется. 

 

Рисунок 87 – Сообщение о существовании именованного фильтра 

Если в окне «Сохранить фильтр» имя фильтра не задано или введены только пробелы, то 

выводится сообщение об отсутствии имени, и операция сохранения отменяется. 

 

Рисунок 88 – Сообщение о необходимости ввести имя фильтра 
 

 

4.3.10. Выбор именованного фильтра 

Все именованные фильтры помещаются в список фильтров, который также привязан к 

экранной форме информационного объекта. Для открытия списка фильтров нужно: 

1) Навести указатель мыши на стрелочку рядом с кнопкой «Поиск» и щёлкнуть левой 

кнопкой мыши на ней.  

 

Рисунок 89 – Открытие списка фильтров 

2) В результате под ней открывается меню со списком именованных фильтров и пунктом 

«Сбросить фильтр», описанное выше. 

 

Рисунок 90 – Список фильтров 

3) Нужно навести указатель мыши на пункт с названием требуемого фильтра и щёлкнуть 

левой кнопкой мыши на нём.  

В результате в панель фильтра загружаются условия выбранного именованного фильтра 

и в заголовке панели отображается его название (вместо «*»), а в табличной части 

появляется список объектов, удовлетворяющих условиям фильтра. 

 

Рисунок 91 – Панель фильтра с условиями именованного фильтра 
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Если в табличной части экранной формы отображается старый список объектов, то для 

её обновления нужно нажать на кнопку «Обновить».  

 

4.3.11. Назначение фильтра по умолчанию 

Любой именованный фильтр может быть назначен фильтром по умолчанию. Фильтр по 

умолчанию автоматически применяется к набору информационных объектов при открытии 

экранной формы.  

Для назначения именованного фильтра фильтром по умолчанию нужно: 

1) Выбрать именованный фильтр из списка фильтров (согласно п.4.3.10). 

2) Вызвать меню фильтра нажатием на кнопку  и выбрать в нём пункт «Сделать по 

умолчанию». Выбранный фильтр становит фильтром по умолчанию. 

 

Рисунок 92 – Выбор операции назначения фильтра по умолчанию 
 

 

4.3.12. Очистка значений фильтра 

Для очистки значений атрибутов в условиях именованного фильтра нужно: 

1) Выбрать именованный фильтр из списка фильтров (согласно п.4.3.10). 

2) Вызвать меню фильтра нажатием на кнопку  и выбрать в нём пункт «Очистить 

значения фильтра». Очистка значений не распространяется на условия, сохранённые в 

именованных фильтрах, т.е. очищаются текущие значения на панели фильтра. 

 

Рисунок 93 – Выбор операции очистки значений фильтра 
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4.3.13. Редактирование именованного фильтра 

Для редактирования именованного фильтра нужно: 

1) Выбрать именованный фильтр из списка фильтров (согласно п.4.3.10). 

2) Вызвать меню фильтра нажатием на кнопку  и выбрать в нём пункт 

«Редактировать». 

 

Рисунок 94 – Выбор операции редактирования фильтра 

3) В результате открывается окно «Редактирование фильтра». 

 

Рисунок 95 – Окно «Редактирование фильтра» 

Это окно содержит список условий фильтра и следующие интерфейсные элементы: 

− «Имя фильтра» – поле для изменения имени фильтра. 

− «Доступен всем» – флажок, открывающий доступ к фильтру всем пользователям. 

− «Глобальный по умолчанию» – флажок, делающий фильтр фильтром по умолчанию 

для всех пользователей. 

− «По умолчанию для меня» – флажок, делающий фильтр фильтром по умолчанию для 

текущего пользователя. 

− «Удалить» – кнопка для удаления условия фильтра. При нажатии на неё удаляется 

текущее условие, выбранное в списке. Подтверждение удаления не запрашивается. 
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− «Добавить» – кнопка для добавления условия фильтра. При нажатии на неё 

открывается окно «Новое условие», описанное в пункте 4.3.2, с помощью которого 

выбирается атрибут объекта. 

− «ОК» – кнопка для сохранения изменений, внесённых в фильтр, и закрытия окна. 

− «Отмена» – кнопка для закрытия окна без сохранения изменений. 

− «» – кнопка для перемещения условий в списке. 

− «Группа И» – кнопка для создания группы условий фильтра, объединяемых 

логической операцией «И». Добавление условий в группу производится по кнопке 

«Добавить», а удаление – по кнопке «Удалить». 

− «Группа ИЛИ» – кнопка для создания группы условий фильтра, объединяемых 

логической операцией «ИЛИ». Добавление условий в группу производится по кнопке 

«Добавить», а удаление – по кнопке «Удалить». 

−  «Редактирование условия» – блок с группой интерфейсных элементов для изменения 

текущего условия, выбранного в списке условий фильтра. Содержание блока зависит 

от типа данных атрибута, используемого в условии.  

Основными элементами являются: 

− «Скрытое» – флажок, делающий условие фильтра невидимым для 

пользователя. 

− «Обязательное» – флажок, делающий условие фильтра обязательным для 

задания значения перед применением фильтра. 

− «Ширина» – список, позволяющий выбрать ширину. 

− «Значение по умолчанию» – поле, задающее значение атрибута, которое 

используется, когда пользователь не задал значение в условии фильтра. 

Интерфейсный элемент зависит от типа данных. 

− «Атрибут» – поле, задающее имя атрибута. Данное поле заблокировано для 

редактирования, так как имя атрибута отображается и выбираться в списке. 

− «Заголовок» – поле, задающее альтернативное имя, вместо имени атрибута. 

− «Операция» – список, позволяющий выбрать операцию сравнения значения 

атрибута объекта со значением в условии фильтра. Перечень операций зависит 

от типа данных. 

4) Отредактировать параметры и условия фильтра и нажать кнопку «ОК». 
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4.3.14. Удаление именованного фильтра 

Операция удаления именованного фильтра удаляет запись о фильтре и все сохранённые 

в ней условия. Имя фильтра также удаляется из списка фильтров. Для удаления именованного 

фильтра нужно: 

1) Выбрать именованный фильтр из списка фильтров (согласно п.4.3.10). 

 

Рисунок 96 – Выбор именованного фильтра для удаления 

2) Вызвать меню фильтра нажатием на кнопку   и выбрать в нём пункт «Удалить». 

 

Рисунок 97 – Выбор операции удаления фильтра 

3) Перед удалением выводится сообщение для подтверждения операции. 

 

Рисунок 98 – Окно подтверждения операции удаления фильтра 

При нажатии на кнопку: 

− «Да» – выбранный фильтр удаляется вместе со всеми условиями. 

− «Нет» – операция удаления отменяется. 
 

4) Нажать на кнопку «Да». 

 

Рисунок 99 – Именованный фильтр удален 
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4.4. Работа с формами метрик 

4.4.1. Интерфейс формы метрики 

Форма метрики предназначена для просмотра значений и динамики изменения 

выбранного показателя. Она размещается в пределах рабочей области и состоит из следующих 

интерфейсных элементов: 

1) Навигационная строка. 

2) Панель выбора метрики. 

3) Панель просмотра метрики. 

 

Рисунок 100 – Интерфейс формы метрики 

Навигационная строка отображает название метрики, чьи данные отображаются в 

форме. При этом название является ссылкой на табличную форму со списком метрик. 

Если навести указатель мыши на ссылку «Метрики» в навигационной строке и щёлкнуть 

левой кнопкой мыши на ней, то web-приложение закрывает форму метрики и переключается в 

табличную форму со списком метрик. 

Панель выбора метрики позволяет выбирать метрику и задавать временной интервал для 

анализа метрики. Она содержит две вкладки, которые переключают способ отбора данных по 

метрике: 

− Вкладка «Период» – задаёт метрику временным интервалом. 

 

Рисунок 101 – Вкладка задания метрики временным интервалом 

Она содержит: 

− «Метрика» – поле с выпадающим списком для выбора метрики, отображает название 

выбранной метрики. 

− «От» – поле для задания даты и времени, от которых нужно производить анализ 

метрики. 

− «До» – поле для задания даты и времени, до которых нужно производить анализ 

метрики. 

− «Поиск» – кнопку для обновления данных о метрике в соответствии с временным 

интервалом. 
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− Вкладка «PromQL» – задаёт метрику с помощью запроса. 

 

Рисунок 102 – Вкладка задания метрики запросом 

Она содержит: 

− Поле для ввода строки запроса. 

−  – кнопка для выбора метрики. 

− «Поиск» – кнопку для обновления данных о метрике в соответствии с запросом. 
 

Панель просмотра метрики отображает данные по выбранной метрике. Она содержит 

две вкладки, которые переключают способ представления данных по метрике: 

− Вкладка «Таблица» – отображает данные по метрике в табличном виде. 

 

Рисунок 103 – Представление метрики в табличном виде 

В таблице отображаются следующие данные: 

− «Имя» – имя метрики. 

− «Информация» – информация по метрике. 

− «Время» – дата и время получения значения по метрике. 

− «Значение» – значение метрики. 

Список значений в таблице можно пролистывать с помощью полосы прокрутки. 
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− Вкладка «График» – отображает данные по метрике в графическом виде. 

 

Рисунок 104 – Представление метрики в графическом виде 

Слева от графика имеется панель кнопок для выбора отображаемого интервала «Все», 

«1час», «2часа» и т.д. в зависимости от метрики. 

Над графиком имеется панель для выбора отображаемой серии данных и серии для 

сравнения данных, а также легенды с подписями. 

Справа над графиком имеется кнопка вызова меню. 

 
 

4.4.2. Выбор отображаемых серий на графике 

На графике могут выводиться несколько серий данных. Для каждой серии выводятся 

легенды в виде цветного квадратика с подписью отображаемых серий данных рядом с ним. 

Легенда обозначает какие данные и каким цветом прорисовываются внутри графика. 

Количество легенд соответствует количеству серий данных. Каждая серия сопоставлена с 

определённым цветом кривой на графике. 

При щелчке указателем мыши на легенде с цветным квадратиком, соответствующая 

серия данных скрывается, и не отображается на графике. При этом отображение легенды 

изменяется на серый цвет и в её квадратике прорисовывается крестик, обозначающий, что серия 

данных скрыта. 

 

Рисунок 105 – Включение/выключение серии данных 
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При щелчке указателем мыши на легенде, отображаемой серым цветом и крестиком в 

квадратике, соответствующая ей серия данных выводится на график. При этом отображение 

легенды становится цветным, а крестик убирается из квадратика. 

 

Рисунок 106 – Серии данных показаны на графике 

 

Рисунок 107 – Серии данных скрыты на графике 
 

 

 

 

4.4.3. Просмотр значений на графике 

При наведении указателя мыши на узел графика, через него прорисовываются прямые 

направляющие линии, на концах которых отображаются значения координат в подсвеченных 

прямоугольниках, а возле узла появляется всплывающая подсказка, в которой отображается 

текущее значение данных из серии. Значение в подсказке соответствует ближайшему узлу. 

Значение в подсвеченном прямоугольнике возле координатной оси соответствует позиции 

указателя мыши на графике. В легенде отображается значение, соответствующее ближайшему 

узлу. 
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Рисунок 108 – Просмотр значения на графике 

При наведении указателя мыши на график, содержащий несколько кривых, всплыва-

ющие подсказки со значениями данных появляются у каждого графика. При перемещении 

указателя мыши вдоль графика, все всплывающие подсказки перемещаются за ним. В легендах 

отображаются значения, соответствующее ближайшим узлам соответствующего графика. 

 

Рисунок 109 – Просмотр нескольких значений на графике 

 
 

4.4.4. Экспорт графика метрики в файл 

График метрики может быть экспортирован во внешний файл для просмотра в другом 

приложении или вставки в отчёт. Для экспорта отчёта нужно: 

1) Переместить указатель мыши внутрь области графика и навести его на круглую кнопку 

со стрелочкой вниз. При этом слева от кнопки сразу же раскроется всплывающее меню, 

в котором нужно выбрать пункт «Скачать как …», а слева от меню раскроется 

всплывающее подменю, содержащее названия форматов файлов. 



 

 

 
Opus Tech Infrastructure Monitoring & Control 

Руководство пользователя 
 

 

   ООО «Опус Тэк» OTIMC-34 (ред. 0.0.1) стр. 48 из 62  

2) Выбрать в подменю пункт с требуемым форматом отчёта: PNG, JPG, SVG или PDF.  

В результате запустится процедура формирования файла. 

 

Рисунок 110 – Выбор формата сохранения аналитического отчёта 

3) Дождаться завершения процедуры экспорта отчёта. 

В результате создаётся файл с именем «chart» и расширением выбранного формата. 

Информация о файле отображается в панели загрузок web-обозревателя. Для открытия 

файла нужно нажать на кнопку с изображением стрелочки справа от названия файла. В 

результате открывается меню загрузки, в котором нужно выбрать пункт «Открыть». При 

открытии файла запускается приложение, ассоциированное с его форматом: 

 

Рисунок 111 – Результат экспорта отчёта в PNG или JPG 

Для ручного выбора приложения просмотра данных в файле нужно в меню загрузки 

выбрать пункт «Показать в папке». В результате открывается окно папки. 
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4.4.5. Выгрузка данных метрики в файл 

Данные метрики могут быть отдельно выгружены во внешний файл для последующего 

экспорта в другое приложение или аналитической обработки сторонней программой. Для 

выгрузки данных нужно: 

1) Переместить указатель мыши внутрь области графика и навести его на круглую кнопку 

со стрелочкой вниз. При этом слева от кнопки сразу же раскроется всплывающее меню, 

в котором нужно выбрать пункт «Сохранить как …». 

 

Рисунок 112 – Выбор формата сохранения данных аналитического отчёта 

При этом слева от меню раскроется всплывающее подменю, содержащее названия 

форматов для сохранения данных. 

2) Выбрать в подменю пункт с требуемым форматом данных: CVS, XLSX или JSON.  

В результате запустится процедура формирования файла. 

3) Дождаться завершения процедуры выгрузки данных. 

В результате создаётся файл с именем «chart» и расширением выбранного формата. В 

файле сохраняются значения узлов графика. Информация о файле отображается в панели 

загрузок web-обозревателя. Для открытия файла нужно нажать на кнопку с изображе-

нием стрелочки справа от названия файла и в меню загрузки выбрать пункт «Открыть». 

При открытии файла запускается приложение, ассоциированное с его форматом: 

 

Рисунок 113 – Просмотр результатов экспорта в CVS 
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4.4.6. Печать данных по метрике 

Для печати данных по метрике нужно: 

1) Переместить указатель мыши внутрь области графика и навести его на круглую кнопку 

со стрелочкой вниз. При этом слева от кнопки сразу же раскроется всплывающее меню, 

в котором нужно выбрать пункт «Печать». 

 

Рисунок 114 – Выбор команды печати аналитического отчёта 

2) В результате открывается окно настройки печати. 

 

Рисунок 115 – Окно настройки печати 

Это окно состоит из панели настроек печати (справа) и области просмотра отчёта перед 

отправкой на печатающее устройство (слева). 

Панель настроек печати содержит следующие интерфейсные элементы: 

− «Печать» – отображает количество листов, отправляемых на печатающее устройство. 

− «Принтер» – поле с выпадающим списком для выбора печатающего устройства. 

− «Страницы» – поле с выпадающим списком для выбора диапазона страниц, 

отправляемых на печать: 

− «Все» – печать отчёта целиком. 

− «Персонализированные» – печать отдельно выбранных страниц отчёта. 

Диапазон страниц задаётся в поле ввода ниже. 

− «Копии» – поле для ввода количества копий отчёта. 
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− «Раскладка» – поле с выпадающим списком для выбора ориентации печатаемых 

листов: 

− «Книжная» – печать по узкой стороне. 

− «Альбомная» – печать по широкой стороне. 

− «Цветная печать» – поле с выпадающим списком для выбора цветности печатаемых 

листов: 

− «Цветная печать» – печать в цвете – при поддержке со стороны печатающего 

устройства. 

− «Черно-белая печать» – печать оттенками серого цвета – цвет при печати 

игнорируется. 

− «Дополнительные настройки» – раскрывающаяся панель для задания 

дополнительных параметров печати: 

 

Рисунок 116 – Дополнительные настройки печати 

− «Размер бумаги» – поле с выпадающим списком для выбора размера бумаги: 

«A4» или «Letter». 

− «Число страниц на листе» – поле для ввода количества страниц, печатаемых на 

одном листе посредством уменьшения масштаба страниц. 

− «Поля» – поле с выпадающим списком для выбора отступов от краёв листа:  

− «По умолчанию» – отступы берутся из настроек системы. 

− «Нет» – отступы отсутствуют. 

− «Минимальные» – отступы выбираются исходя из минимально 

допустимых параметров печатающего устройства. 

− «Персонализированные» – отступы задаются пользователем. 

− «Качество» – поле с выпадающим списком для выбора разрешения печати 

(200, 300, 600, 1200, 2400 dpi). 

− «Масштаб» – поле с выпадающим списком для выбора для выбора размера 

изображения на листе: 

− «По умолчанию» – печатаемое изображение вписывается в лист с учётом 

размеров полей. 
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− «Персонализированные» – печатаемое изображение масштабируется в 

соответствии с заданным коэффициентом. Масштаб задаётся в поле ввода 

ниже. (в процентах). 

− «Печать на обеих сторонах» – флажок, который включает или отключает 

печать на обеих сторонах листа бумаги. 

− «Переплет» – поле с выпадающим списком для выбора стороны листа, вдоль 

которой расположен переплёт (длинная или короткая). 

− «Верхние и нижние колонтитулы» – флажок, который включает или отключает 

печать колонтитулов. 

− «Фон» – флажок, который включает или отключает печать фона. 

При нажатии на кнопку: 

− «Печать» – происходит отправка выбранных листов аналитического отчёта с 

выбранными параметрами печати на печатающее устройство. 

− «Отмена» – происходит закрытие окна без печати. 
 

3) Нажать на кнопку «Печать».  

В результате запустится процедура печати. 

4) Дождаться распечатки отчёта на выбранном печатающем устройстве. 
 

 

 

4.5. Функции по мониторингу и контролю 

4.5.1. Тревоги 

Для просмотра списка тревог нужно выбрать пункт меню «OTIMC → Тревоги». В 

результате открывается одноимённая экранная форма, которая имеет вид: 

 

Рисунок 117 – Экранная форма списка тревог 

Эта экранная форма содержит: 

1) Панель фильтра – для отбора тревог, удовлетворяющих заданным условиям. 

2) Панель операций – для выполнения действий с выбранной тревогой. 

3) Таблицу тревог – для отображения информации о тревогах. 
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По каждой тревоге таблица отображает следующие параметры:  

Название свойства Тип Примечание 

Имя Текст Название тревоги 

Состояние Текст 
Состояние тревоги: «Активный», «Неактивный»,  

«В ожидании» 

Инстанс Текст Инстанс тревоги 

Работа Текст «Node» или «Prometheus» 

Время последнего появления Дата&Время Дата и время последнего появления тревоги 

Коррелирование Текст 
Название тревоги, с которой коррелирует данная тревога 

или пусто, если нет корреляции 

Монитор Текст Имя монитора 

Опасность Текст Уровень опасности 
 

Панель операций содержит следующие кнопки: 

− «Обновить» – для обновления содержания таблицы тревог и отображения вновь 

поступивших тревог. 

− «Показать значения» – для вызова экранной формы метрики, чтобы просматривать 

аналитику по тревоге. 

 

4.5.2. Метрики 

Система автоматически производит сбор показаний и расчёт значений метрик. Для 

просмотра списка метрик нужно выбрать пункт меню «OTIMC → Метрики». В результате 

открывается одноимённая экранная форма, которая имеет вид: 

 

Рисунок 118 – Экранная форма списка метрик 
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Эта экранная форма содержит: 

1) Панель фильтра – для отбора метрик, удовлетворяющих заданным условиям. 

2) Панель операций – для выполнения действий с выбранной метрикой. 

3) Таблицу метрик – для отображения информации о метриках. 

По каждой метрике таблица отображает следующие параметры:  

Название свойства Тип Примечание 

Имя Текст Название метрики 

Метка Текст Метка метрики 
 

Панель операций содержит следующие кнопки: 

− «Показать значения» – для вызова экранной формы метрики, чтобы просматривать 

аналитику по метрике. 

 

 

4.5.3. Конфигурация 

Для просмотра параметров конфигурации нужно выбрать пункт меню «OTIMC → 

Конфигурация». В результате открывается одноимённая экранная форма, которая имеет вид: 

 

Рисунок 119 – Экранная форма конфигурации 

Эта экранная форма содержит поле, в котором выводятся параметры конфигурации. 
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4.6. Работа с отчётами 

4.6.1. Формирование отчётов 

Для формирования отчёта нужно выбрать пункт меню «Отчёты → Запуск отчётов». В 

результате открывается одноимённая экранная форма, которая имеет вид: 

 

Рисунок 120 – Экранная форма запуска отчётов 

Эта экранная форма содержит: 

1) Панель поиска – для поиска отчётов по параметрам. 

2) Панель операций – содержит единственную кнопку «Выполнить» для запуска формиров-

ания выбранного отчёта. 

3) Таблицу отчётов – для отображения сведений об отчётах. 

По каждому отчёту таблица отображает следующую информацию: 

Название Тип Примечание 

Группа Текст Название группы отчётов 

Имя Текст Название отчёта 

Системный код Текст Код отчёта 

Описание Текст Описание отчёта 

Дата изменения Дата&Время Дата и время изменения отчёта 
 

Панель поиска содержит следующие интерфейсные элементы: 

− «Имя» – поле для ввода фрагмента названия отчёта для поиска как «подстроки в строке». 

− «Код» – поле для ввода кода отчёта. 

− «Группа» – поле с выпадающим списком для выбора типа группы отчётов. 

− «Обновлён после» – поле даты для ввода даты последнего и обновления отчёта. 

− «Поиск» – кнопка для запуска процедуры поиска. 

− «Очистить» – кнопка для очистки полей панели поиска 

Для запуска формирования отчёта нужно: 

1) Выбрать требуемый отчёт, установив на него курсор в таблице экранной формы «Запуск 

отчётов». 
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2) Вызвать команду запуска одним из следующих способов: 

− Нажать на кнопку «Выполнить» в панели операций. 

− Вызвать контекстное меню таблицы и выбрать в нём пункт «Выполнить». 
 

3) В результате открывается диалоговая экранная форма с параметрами выбранного отчёта. 

Экранная форма параметров специфична для выбранного отчёта и может отличаться. 
 

4) Запустить формирование отчёта нажатием на кнопку «Выполнить отчёт» в этой 

экранной форме. 

 

Рисунок 121 – Пример экранной формы параметров отчёта 

5) В результате запускается процесс формирования отчёта, который может занять 

некоторое время, в течение которого окно прогресса. 

 

Рисунок 122 – Окно прогресса при формировании отчёта 

6) Дождаться завершения формирования отчёта. По окончании результат отображается в 

отдельной вкладке. 

Просмотр сформированного отчёта производится средствами того приложения, для 

которого он формировался.  

Если отчёт формировался в формате HTML, то он отображается в отдельной вкладке. 

 

 

4.6.2. Типы отчётов 

Система предоставляет следующие типы отчётов: 

− Отчёт графического типа 

− Отчёт табличного типа 

− Отчёт типа сводной таблицы 
 

Для формирования отчёта-диаграммы нужно выбрать пункт меню «Отчёты → 

Отображение диаграмм». Перед формированием производится задание параметров отчёта с 

помощью экранной формы, которая имеет вид: 
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Рисунок 123 – Экранная форма отчёта-диаграммы 
 

Эта экранная форма содержит следующие интерфейсные элементы: 

− «Отчет с диаграммой» – поле с выпадающим списком для выбора отчёта. 

− «Параметры отчёта» – блок параметров отчёта в виде набора полей ввода значений 

(содержание зависит от выбранного отчёта). 

− «Выполнить отчёт» – кнопка для запуска процесса формирования отчёта. 

− Область для отображения результата построения отчёта. 
 

Для формирования отчёта-таблицы нужно выбрать пункт меню «Отчёты → Показать 

таблицу». Перед формированием производится задание параметров отчёта с помощью экранной 

формы, которая имеет вид: 

 

Рисунок 124 – Экранная форма отчёта-таблицы 
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Эта экранная форма содержит следующие интерфейсные элементы: 

− «Отчет с таблицей» – поле с выпадающим списком для выбора отчёта. 

− «Параметры отчёта» – блок параметров отчёта в виде набора полей ввода значений 

(содержание зависит от выбранного отчёта). 

− «Выполнить отчёт» – кнопка для запуска процесса формирования отчёта. 

− «Excel» – кнопка для экспорта отчёта в файл формата XLS. 

− Область для отображения результата построения отчёта. 
 

Для формирования сводного отчёта нужно выбрать пункт меню «Отчёты → Показать 

сводную таблицу». Перед формированием производится задание параметров отчёта с помощью 

экранной формы, которая имеет вид: 

 

Рисунок 125 – Экранная форма сводного отчёта 

Эта экранная форма содержит следующие интерфейсные элементы: 

− «Отчет для сводной таблицы» – поле с выпадающим списком для выбора отчёта. 

− «Параметры отчёта» – блок параметров отчёта в виде набора полей ввода значений 

(содержание зависит от выбранного отчёта). 

− «Выполнить отчёт» – кнопка для запуска процесса формирования отчёта. 

− Область для отображения результата построения отчёта. 

 

4.6.3. Группы отчётов 

4.6.3.1. Экранные формы групп отчётов 

Система позволяет группировать отчёты и различную информацию, связанную с ними. 

Работа с группами отчётов осуществляется через пункт меню «Отчёты → Группы отчётов». В 

результате открывается одноимённая экранная форма. 

Эта экранная форма содержит: 

1) Панель фильтра – для отбора групп, удовлетворяющих заданным условиям фильтрации 

данных. 

2) Панель операций – для выполнения действий с выбранной группой отчётов. 

3) Таблицу групп – для отображения информации о группах отчётов. 
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Рисунок 126 – Экранная форма списка групп отчётов 

По каждой группе таблица отображает следующую информацию: 

Название Тип Примечание 

Имя Текст Логическое имя группы отчёта 

Системная Признак Группа отчётов является  – системной /  – обычной 

Таблица имеет курсор в виде тёмной подсветки, показывающий текущую выбранную 

группу, с которой можно производить действия с помощью панели операций или ассоцииро-

ванного контекстного меню. Множественный выбор строк не доступен. 

Кнопки панели операций предоставляют команды: 

− «Создать» – для создания новой группы отчётов. 

− «Изменить» – для изменения выбранной группы отчётов. 

− «Удалить» – для удаления выбранной группы отчётов. 

Если группа является системной, то её невозможно удалить, и выводится сообщение: 

 

Рисунок 127 – Сообщение о невозможности удаления системной группы 
 

Просмотр и редактирование параметров выбранной группы отчётов производится с 

помощью одноимённой экранной формы, которая имеет вид: 

 

Рисунок 128 – Экранная форма группы отчётов 

Эта экранная форма содержит следующие интерфейсные элементы: 

− «Системный код» – поле для ввода уникального обозначения группы отчётов в 

системе. 
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− «Имя» – поле для ввода названия группы отчётов.  

− «Локализация» – поле для ввода локального названия группы отчётов в зависимости 

от выбранного языка. 

Внизу экранной формы имеются кнопки, при нажатии на которые: 

− «ОК» – происходит сохранение группы отчётов и закрытие экранной формы. 

− «Отмена» – происходит закрытие экранной формы без сохранения изменений. 
 

 

4.6.3.2. Операции с группами отчётов 

Для создания новой группы отчётов нужно: 

1) Перейти в экранную форму списка групп, и в ней – к таблице. 

2) Вызвать команду создания одним из следующих способов: 

− Нажать на кнопку «Создать» в панели операций. 

− Вызвать контекстное меню таблицы и выбрать в нём пункт «Создать». 

− Нажать комбинацию клавиш «Ctrl + \». 

3) В результате открывается экранная форма группы с пустыми незаполненными полями.  

4) Ввести параметры соответствующей группы. 

Поле «Имя» обязательно для заполнения. 

5) Закрыть экранную форму с сохранением параметров группы нажатием на кнопку «ОК». 

6) Проверить появление группы в таблице. 
 

Для изменения группы отчётов нужно: 

1) Выбрать требуемую группу, установив на неё курсор в таблице. 

2) Вызвать команду изменения одним из следующих способов: 

− Нажать на кнопку «Изменить» в панели операций. 

− Вызвать контекстное меню таблицы и выбрать в нём пункт «Изменить». 

− Нажать клавишу «Enter». 

3) В результате открывается экранная форма группы с уже заполненными полями. 

4) Отредактировать поля в экранной форме соответствующей группы. 

5) Закрыть экранную форму с сохранением параметров группы нажатием на кнопку «ОК». 

6) Проверить изменение сведений о группе в таблице. 
 

Для удаления группы отчётов нужно: 

1) Выбрать требуемую группу, установив на неё курсор в таблице. 

2) Вызвать команду удаления одним из следующих способов: 

− Нажать на кнопку «Удалить» в панели операций. 

− Вызвать контекстное меню таблицы и выбрать в нём пункт «Удалить». 

− Нажать комбинацию клавиш «Ctrl + Del». 

3) В результате появляется окно подтверждения операции удаления: 

4) Нажать на кнопку «ОК» в этом окне. 

5) Проверить удаление сведений о группе из таблицы. 
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5. Аварийные ситуации 

5.1.  Действия в случае несоблюдения условий эксплуатации, в том числе при 

длительных отказах технических средств 

В случае возникновения ошибки в работе OTIMC, как по причине несоблюдения 

условий эксплуатации, так и при отказах технических средств, пользователю следует 

выполнить следующие действия: 

− Произвести попытку сохранения редактируемых данных с целью избежать их потери 

− Завершить работу (выйти и закрыть окно web-обозревателя). 

− Повторно запустить web-приложение. 

Далее следует повторить действия, после которых возникла ошибка.  

При повторении ошибки нужно обратиться к администратору системы, при этом 

необходимо быть готовым указать порядок действий, после которых возникла ошибка. 

В случае отказа сервера действия по его восстановлению выполняет администратор. 

 

5.2.  Действия по восстановлению программ и/или данных при отказе магнитных 

носителей или обнаружении ошибок в данных 

В случае обнаружения ошибок в данных OTIMC, если они не могут быть исправлены 

средствами web-приложения, следует обратиться к администратору. При этом необходимо 

указать перечень данных, содержащих ошибки и их правильные значения. 

 

5.3.  Действия в случаях обнаружения несанкционированного вмешательства 

В случае обнаружения несанкционированного вмешательства в работу OTIMC следует 

обратиться к администратору. При этом необходимо описать признаки и предполагаемый 

характер вмешательства, а также указать перечень данных, подвергшихся вмешательству. 

 

5.4.  Действия в аварийных ситуациях 

В случае возникновения аварийных ситуаций при работе с OTIMC, следует обратиться к 

администратору. При этом необходимо быть готовым к описанию признаков аварийной 

ситуации и действий, которые были выполнены непосредственно перед её возникновением. 
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